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• EU vill skapa en gemensam inre marknad för el (och 
gas)

• Tillvägagångsättet är att skapa en samling 
gemensamma krav och regler så kallade Nätkoder 
(kommissionsförordningar)

• Nätkoderna reglerar hur el ska:
• Produceras
• Överföras
• Handlas mellan medlemsländerna

• Nätkoderna publicerades mellan 2015 och 2017 av EU 
kommissionen och idag har samtliga trätt ikraft

• Nätkoderna har kompletterats med föreskrifter av 
Energimarknadsinspektionen



Översikt Nätkoder
Nätkoderna är uppdelade i tre familjer: 
Anslutningskoder, Marknadskoder och
Driftkoder

Anslutningskoderna:
• RfG (Requirements for Generators)

• DCC (Demand Connection Code)

• HVDC (High Voltage Direct Current)

Marknadskoderna:

• FCA (Forward Capacity Allocation)

• CACM (Capacity Allocation & Congestion
Management)

• EB (Electricity Balancing)

Driftkoderna:
• ER (Emergency and Restoration)
• SO (System Operation)

Energimarknadsinspektionen har 
kompletteras med landspecifika krav:

Generellt tillämpliga krav för: 

• RfG: EIFS 2018:2

• HVDC: EIFS 2019:3

• DCC: EIFS 2019:6

Fastställande av krav på: 

• Datautbyte: EIFS 2019:7



Nätkoderna påverkar flera aktörer

• En EU-förordning som har trätt i kraft är direkt tillämplig och gäller i alla medlemsländer. 

• Det nya regelverket som trätt i kraft påverkar exempelvis:
• Energimarknadsinspektionen som nationell tillsynsmyndighet (NRA)
• Nord Pool Spot som nominerad elmarknadsoperatör (NEMO)
• Svenska kraftnät som systemansvarig för överföringssystemet (TSO)
• Elnätsföretag som Vattenfall Eldistribution och Ellevio som systemansvarige för distributionssystemet (DSO:er)
• Elproducenter som Vattenfall Vattenkraft och Uniper som betydande nätanvändare (SGU:er)
• Förbrukningsanläggningar som SSAB och Borealis som betydande nätanvändare (SGU:er)



Elnätsföretag (DSO:er)
I Sverige är elnätsföretag som äger lokal- eller regionnät systemansvariga för distributionssystemet (DSO:er). Rollen som DSO kommer med 
ansvar och skyldigheter i enlighet med de nya nätkoderna. Nedan är ett antal exempel på nya och förändrade arbetsuppgifter för nätbolag som 
är viktiga att känna till:

• Datautbyte enligt System operation (SO):
• Krav på utbyte av strukturdata för nätmodell (statisk & dynamisk data)
• Krav på utbyte av strukturdata för realtidsmätvärden ink sammanställning av småskalig produktion som ej realtidsmäts
• Krav på utbyte av avbrottsplaner och realtidsmätvärden 
• Utbyte av data i CIM-standard via Svenska kraftnäts kraftsystemhubb

• Nätanslutning av generatorer enligt Requirements for Generators (RfG)
• Krav på att fastställa ett antal projektspecifika krav vid anslutning av produktion i enlighet med RfG
• Krav på att anslutande nätbolag (berörd systemansvarig) har en process för överenstämmelseförfarandet inklusive utfärdandet av 

driftsmeddelande
• Krav på att anslutande nätbolag ska hanterar ombyggnation av befintliga produktionsanläggningar i enlighet med RfG artikel 4.1a

• Hantering av nödsituation och återuppbyggnad enligt Emergency and Restoration (ER)*
• Kravställer rutiner och samverkan för hantering av nödsituationer och återuppbyggnad
• Kravställer stödsystem, utbildning, träning, simulering och prov
• Kravställer manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) samt automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK)

* Kraven skiljer sig åt mellan DSO, där större DSO:er som är direktanslutna till stamnätet ges ett större ansvar



Elproducenter (SGU:er)
Requirements for Generators (RfG) och EIFS 2018:2 gäller generellt för nya kraftproduktionsanläggningar (större än 0,8 kW) som 
ansluts till elnätet. System operation (SO) gäller även befintlig anläggningar. Ägaren till kraftproduktionsanläggningar har ansvar och 
skyldigheter kopplat till de nya nätkoderna. Nedan ges ett antal exempel på nya krav och skyldigheter som är viktiga att känna till:

• Nya anslutningar i enlighet med Requirement for Generators (RfG):
• RfG samt EIFS 2018:2 gäller, möjlighet finns att söka undantag som beslutas av Energimarknadsinspektionen
• Kraven ska verifieras via ett överensstämmelseförfarande där simulering och prov genomförs tillsammans med redovisning av 

anläggningsdokumentation
• Överenstämmelseförfarandet är omfattande och kräver att man påbörjar i god tid

• Modernisering av befintliga kraftproduktionsanläggningar i enlighet med RfG:
• Ägaren av en kraftproduktionsanläggningar av typ C & D har en skyldighet att meddela att moderniseringar som påverkar 

tekniska förmåga till anslutande nätbolag (berörd systemansvarig)
• RfG och EIFS 2018:2 kan börja gälla efter beslut från Energimarknadsinspektionen

• Datautbyte enligt System operation (SO):
• Krav på utbyte av strukturdata för kraftproduktionsanläggningen (statisk & dynamisk data)
• Krav på utbyte av strukturdata för realtidsmätvärden
• Krav på utbyte av avbrottsplaner, produktionsplaner och realtidsmätvärden 
• Utbyte av data via Svenska kraftnäts kraftsystemhubb



Förbrukningsanläggningar (SGU:er)
• Nätkoderna påverkar främst de förbrukningsanläggningar som är betydande nätanvändare.

• En förbrukningsanläggning är en betydande nätanvändare om:
• Förbrukningsanläggningen är ansluten inom det så kallade observerbarhetsområdet (anslutna till nät med spänning ≥ 70 kV) 

som fastställs av Svenska kraftnät.
• Förbrukningsanläggningen bidrar med efterfrågeflexibilitet till Svenska kraftnät och/eller DSO

• Nedan ges ett antal exempel på nya och förändrade krav som gäller för de förbrukningsanläggningar som är betydande nätanvändare:

• Nya anslutningar i enlighet med Demand Connection Code (DCC):
• DCC samt EIFS 2019:6 gäller alltid vid nya anslutningar till överföringssystem (Svenska kraftnäts elnät), eller vid anslutning till 

distributionssystem (lokal- och regionnät) där man planerar att bidra med efterfrågeflexibilitet 
• Kraven ska verifieras via ett överensstämmelseförfarande där simulering och prov genomförs tillsammans med redovisning av 

anläggningsdokumentation

• Datautbyte enligt System operation (SO):
• Krav på utbyte av strukturdata för förbrukningsanläggningen (statisk & dynamisk data)
• Krav på utbyte av strukturdata för realtidsmätvärden
• Krav på utbyte av avbrottsplaner, förbrukningsplaner och realtidsmätvärden 
• Utbyte av data via Svenska kraftnäts kraftsystemhubb


